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СКС
[bookmark: _Toc477749996][bookmark: _Toc367509167][bookmark: _Toc367509303][bookmark: _Toc367509405][bookmark: _Toc367509481][bookmark: _Toc394374145]1. Общие сведения
Работы по переносу СКС (проектирование, поставка материалов, выполнение демонтажных-монтажных работ, проведение испытаний и разработка эксплуатационной документации) производятся в соответствии с документами:
- утвержденное Техническое Задание на перенос СКС;
- договор на работу по переносу  СКС.
Сроки и этапы выполнения работ по переносу СКС определяются договором на выполняемые работы.
[bookmark: _Toc460138028][bookmark: _Toc523662817]2. Назначения и цели работы
[bookmark: _Toc367509186][bookmark: _Toc367509322][bookmark: _Toc367509424][bookmark: _Toc367509500][bookmark: _Toc367509611][bookmark: _Toc367509815][bookmark: _Toc369412320][bookmark: _Toc445629560][bookmark: _Toc445632033][bookmark: _Toc445803954][bookmark: _Toc445804190][bookmark: _Toc457297933]СКС предназначена для организации единого кабельного хозяйства (подсистемы электропитания средств вычислительной техники, специального оборудования,  и информационной кабельной подсистемы).
Описанные в ТЗ требования должны использоваться в качестве основы при проектировании рабочих мест СКС.
3. Требования к структурированной кабельной системе (СКС)
3.1 Требования к СКС в целом.
СКС должна включать следующие компоненты:
- информационная кабельная подсистема;
Информационная кабельная подсистема должна строиться в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11201 Class D, категория 5Е. 
Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м.
СКС в целом должна соответствовать категории 5Е.  
По окончании переноса информационной кабельной подсистемы, Исполнитель должен представить  Заказчику результаты ее положительного на наличие и правильность соединений.
Для переноса  СКС необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли стопроцентное тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88).
Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих: 
- прокладку кабеля в кабель-каналах внутри помещений
- металлические трубы и металлические короба в особо опасных зонах;
- прокладку кабеля в гофро-трубах или подвесных лотках, за подвесным потолком и за гипсокартоновыми стенами.
- крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине.
3.2 Общие требования к информационной кабельной подсистеме.
Информационная кабельная подсистема предназначена для передачи информации между устройствами следующих систем:
- локальная вычислительная сеть;- система телефонии.
Топология трасс – звезда.   
Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ. 
4. Требования к документации по СКС.
При сдаче работ по перенсу СКС предоставляется:
[bookmark: _GoBack]- протоколы тестирования линков. Планировка помещений с указанием расположением  РМ и их маркировкой и схема прокладки кабельных трасс в электронном и печатном виде.
- гарантия на СКС минимум 3 года, с момента подписания акта о приёмке работ.
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Регламент процесса  

«Открытие новых 

точек продаж» 

РП 

Конфиденциально, только для 

внутреннего использования 

 

ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОФИСА  

 

Название Branch 

 

ККО «Ставрополь» 

Полный адрес 

 

355035, г. Ставрополь, пр-т  К. Маркса, д.108 «а» 

Ответственный 

менеджер 

Павел Курдюков 

Управляющий 

Пока не определен 

 

Представитель 

Арендодателя 

Все вопросы, требующие вмешательства Арендодателя, 

решать через ответственного менеджера  

Подрядчик по 

строительству 

Пока не определен 

Кол-во рабочих 

мест 

11 (6 кредитных специалистов+1 гритер +руководитель 

отделения+2 кассира) 

Кол-во рабочих 

мест кассиров 

2 

Кол-во телефонных 

линий 

нет 

Дата строительной 

готовности 

14 января 2008г. 

Дата установки 

мебели 

15 января 2008г. 

Дата открытия 

 

25 января 2008г. 

Дата запуска кассы 

 

5 февраля 2008г. 

 

Приложение №1 – Копия подписанного договора аренды в электронном виде.  

Приложение №2 – Планировка офиса с указанием ра сположения рабочих мест и размеров. 

 

ЗАЯВКА НА КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

Системный блок  10 

Монитор  10 

Телефонный аппарат  11 

МФУ 

6 (по 1 всего 2 в кабины кассиров+1 

гритер+1 второй этаж+ 2  клиентская зона) 

ВСЕ МФУ СЕТЕВЫЕ! 

Сетевой принтер  - 

Факс  - 

АТС  да 

Веб-камеры  6 
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